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ЗУ-1

Скв. №1P
ФА-1

Для откачки
в автоцистерну

Е-1  сброс на свечу

Узел подачи жидкости
для глушения скважин

Скв. №12
ФА-1

УДЭ-1

Скв. №11
ФА-1

Скв. №13
ФА-1

из передвижной емкости

БР-1

Узел подачи ингибитора 

PG*

УДЭ-1УДЭ-1
УДЭ-1

Е-3

PG*

PG* PG*

Узел
запуска СОД

ТКМ2

PG*

ЗУ-1 Установка замерная 1 Qу=1500т/сут, Ру=4,0МПа

Блок дозирования ингибитора БР-1     Q=2,5л/час, Ру=10,0МПа 1

ФА-1 Фонтанная арматура 4 Ду=65мм, Ру=35,0 МПа

АФК 6Б-80/65х35 К3 ХЛ1

Поз. Наименование Кол. Характеристика Примечание

Экспликация оборудования и аппаратуры

УДЭ-1 4Установка дозировочная

электронасосная УДЭ 1,6/63-ХЛ

Q=1,6л/час, Р=6,3МПа

Устройство запуска СОДСОД-1 1

1Устройство приема СОДСОД-2

Ду=200(250)мм, Ру=??МПа

Ду=200(250)мм, Ру=??МПа

ЕП-25-2400-1-1

Емкость подземная дренажнаяЕ-1 V=25м3 Ду=2400мм1

Дроссель регулирующий

Направление потока жидкости

Задвижка

Электроприводная задвижка

Вентиль проходной

Клапан обратный проходной

Огнепреградитель

Нефть

Дренаж

Газ

Направление потока газа

Ингибитор коррозии

Раствор для глушения скважин

Обозначение Наименование

Условные обозначения

Устройство ввода реагента

Электроизолирующая вставка

PG* Манометры, входящие в комплект поставки технологического оборудования

Фильтр Yобразного типа

Канализация дождевая 

Емкость подземная канализационнаяЕ-3 V=4 м3 Ду=1300мм1
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Даmчuк даt)ленuя Меmран-150 
Манометр э11екmроконmакmныu Л.М2005Сг 
Даmчuк уроf>ня плп· 
(ГМ Эрuс-110 с даmчuкамu за2азоt'юнносmu ДГС Зрuс-210: 
Даmчuкu за2аз0Ьанносmu ДГС Эрuс-210: 
- з11екmрохuмuческо20 npuнцuna u3меренuя (д11я H2S);
- onmuчecкo20 прuнцunа uзмеренuя (011я (Н4).
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1. Ус,юЬные ооозно.ченuя прuоороЬ u (рео(mЬ o.bmoм(lmuз(lцuu Ьыпо11нены (OZ/10.(HO ГОСТ 21.208-13.
2. ''Н" - ооорудоЬонuе учтено Ь mоме 5.7.1" (ucmeмo сбора u mронспорmо нефmu u го.за".
З. "Э" - ооорудоЬо.нuе учтено f> томе 5.1" (ucmeмo. злекmросно.оженuя".
4. "СС" - ооорудоl'>анuе учтено f> mоме 5.5 "Cemu сl'>язu".
5. "ПС" - ооорудоl'>а.нuе учтено Ь томе 9 R Meponpuяmuя по ооесnеченuю nожарноu oeзono.cнocmu".
6. Технuческuе средсmЬо. al'>moмamuэaцuu для одноmunных ооъекmоl'>, uмеющuх одuно.коl'>ое
осно.щенuе cucmeмaмu al'>moмo.muзo.цuu (скЬажuны) uзооражаюmся но. схеме одuн раз сои10.сно
PMl+-2-92. 

7. "'" - l'>ключено Ь конnлекm nocmatжu емкостного ооорудоЬанuя
8. " .. " - сущесml'>ующее ооорудоЬанuе Ьерхнего уроЬня.
9. Схема дано. для фонmо.нноu дооыЬающеu скЬо.жuны
10. Для другuх скЬажuн схема ана11огuчна с uэмененuем кодuроЬкu шгно.1101'> u npuoopol'> (см.
mo.011uцy npuмeнuмocmu).

Т а(;11uца npuмeнuмocmu 

Задt'Juжка Задt'Juжка З[lдf)uжка �ДЭ 

з.1Р/1 з.1Р/2 з.1Р /3 '::JдЭ 1Р 

з.11/1 з.11/2 з.11/3 ':lдЭ 11 

з.12/1 з.12/2 з.12/3 ':JдЭ 12 
з.13/1 з.13/2 з.13/3 'dдЭ 13 

i.'1•1 Ко, ._ч. ,111111 t•: 11',к. П1)� 

Даmчuк Даmчuк Cl'>emoзf>IJKOf)a 
302а3оf>nннос 3а2а30Ьаннос я 

mu mu сu2на11u3ацuя 

АТ1Р-2 А Т1Р-1 

А Т11-2 А Т11-1 

АТ12-2 А Т12-1 
АТ13-2 А Т1З-1 
АТО1-2 А ТО1-1 
АТОВ-2 АТОВ-1 

·

HLA13 
HLA01 



о 
I 
d t--+---1 ,D 
о 

z 
rD 
:::i:: 
::, 

:i 
d 
(У! 

а:) 

d 
Е 
d 

lt:) 

::, 

lt:) 
о 

с 

с::: 
lt:) 
о 
с: 

z 
rD 
:::i:: 

::s: 

1. В ка чесmбе нуле бы х защumны х nрободнuкоб uсnользобаmь сбободны е жuлы кабелеu.

2. Монтаж защumно20 зануленuя быnолнumь со2ласно uнcmpyкцuu по монтажу защumно20 заземленuя u зануленuя ТИ 4.25088.1700.

З. Длuны кабелеu даны с учетом 6% надбабкu на uз2uбы, побороты u отходы со2ласно nuсьму Госсmроя СССР om 17.12.79 №89-д.

4. Заземленuе nрuбороб осущесmбumь со2ласно ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54:2011) отдельным uзолuробанны м
nрободнuком сеч. 4,0.

Поз. 
обознач. 

Мр. 25 

Тр25х2,8 

КК13, ККО1 

Изм. Кол. uч 

Разраб. 

Проберuл 

Н.конmр 

гип 

Наuменобанuе Кол. Прuмечанuе 

Кабель конmрольныu И16.КО1-37-2003 

КВВГЭн2(А)-LS 4х1,О 2260 м 

КВВГЭн2(А)-LS 7х1,О 260 м 

КВВГЭн2(А)-LS 10х1,О 110 м 

КВВГЭн2(А)-LS 14х1,О 1410 м 

Кабель для cemeu nромы шленно20 Ehternet, Т�16.К99-014-2004: 

КВПЭфн2(А)-НF-5е 2х2х0,52 80 м 

Кабель для nромышленно20 uнmерфеuш RS-485, И16.К99-025-2005: 

КИПЭВн2(А)-LS 2х2х0,6 410 м 

Пробод усmанобочныu ПВЗ 1х4,О «Ж-3» ГОСТ 6323-79* 74 м см. nрuмечанuе 4 

Меmаллорукаб РЗ-ЦП 25, И 4833-024-01877509-02 193 м 

Резьбобоu креnежны u элемент "меmаллорукаб-короб" РКн-25 30 

Труба бодо2азоnрободная ВГП 25х2,8,м, ГОСТ 3262-75 168 

Коробка клеммная МТ Р 090.02-П 2 

Лucm Nдок. Подnuсь Дата 
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1. В качестве нулевых защитных проводников использовать свободные жилы кабелей. В качестве нулевых защитных проводников использовать свободные жилы кабелей. 2. Монтаж защитного зануления выполнить согласно инструкции по монтажу защитного заземления и зануления ТИ 4.25088.1700.   Монтаж защитного зануления выполнить согласно инструкции по монтажу защитного заземления и зануления ТИ 4.25088.1700.   3. Длины кабелей даны с учетом 6% надбавки на изгибы, повороты и отходы согласно письму Госстроя СССР от 17.12.79  89-Д. Длины кабелей даны с учетом 6% надбавки на изгибы, повороты и отходы согласно письму Госстроя СССР от 17.12.79  89-Д. 4. Заземление приборов осуществить согласно ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54:2011) отдельным изолированным Заземление приборов осуществить согласно ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54:2011) отдельным изолированным проводником сеч. 4,0.
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Устья добывающих скважин № 1Р, 

11, 12, 13 

PT1Р-1 
Линейное давление на выкидном 

трубопроводе 
Метран-150 AI 4-20 мА МПа 0,5…3,8 0…6 + 0,5 3,8 

Закрытие задвижек на фонтанной 

арматуре при минимальном давлении 0,5 

МПа и максимальном давлении 3,8 МПа 

з.1Р/1 Закрыта AUMA MATIC DI 24 DC 

з.1Р/1 Открыта AUMA MATIC DI 24 DC 

з.1Р/1 Дистанционный режим управления AUMA MATIC DI 24 DC 

з.1Р/1 Авария AUMA MATIC DI 24 DC 

з.1Р/1 Работа с ПДУ AUMA MATIC DI 24 DC Управление задвижкой з.1Р/1 с ПДУ 

з.1Р/1 Закрыть AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

При достижении минимального (0,5 МПа) или 

максимального (3,8 МПа) линейного 

давления на скважине 

При достижении порогов загазованности 

50% НКПР, 3 мг/м3 на территории куста и 

в АГЗУ. При пожаре 

з.1Р/1 Открыть AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

з.1Р/1 Стоп AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

з.1Р/2 Закрыта AUMA MATIC DI 24 DC 

з.1Р/2 Открыта AUMA MATIC DI 24 DC 

з.1Р/2 Дистанционный режим управления AUMA MATIC DI 24 DC 

з.1Р/2 Авария AUMA MATIC DI 24 DC 

з.1Р/2 Работа с ПДУ AUMA MATIC DI 24 DC Управление задвижкой з.1Р/2 с ПДУ 

з.1Р/2 Закрыть AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

При достижении минимального (0,5 МПа) или 

максимального (3,8 МПа) линейного 

давления на скважине 

При достижении порогов загазованности 

50% НКПР, 3 мг/м3 на территории куста и 

в АГЗУ. При пожаре 

з.1Р/2 Открыть AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

з.1Р/2 Стоп AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

з.1Р/3 Закрыта AUMA MATIC DI 24 DC 

з.1Р/3 Открыта AUMA MATIC DI 24 DC 

з.1Р/3 Дистанционный режим управления AUMA MATIC DI 24 DC 

з.1Р/3 Авария AUMA MATIC DI 24 DC 

з.1Р/3 Работа с ПДУ AUMA MATIC DI 24 DC Управление задвижкой з.1Р/3 с ПДУ 
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з.1Р/3 Закрыть AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

При достижении минимального (0,5 МПа) или 

максимального (3,8 МПа) линейного 

давления на скважине 

При достижении порогов загазованности 

50% НКПР, 3 мг/м3 на территории куста и 

в АГЗУ. При пожаре 

з.1Р/3 Открыть AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

з.1Р/3 Стоп AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

ШУ УДЭ 

1Р 
Мониторинг УДЭ ЛСУ RS-485 

AT1Р-1 

Загазованность на площадке СН4. 

Порог 1 (20%НКПР), Порог 2 

(50%НКПР) 

СГМ ЭРИС-110 AI 4-20 мА 20 50 
Порог 2 (50%НКПР): Закрытие  задвижек 

з.1Р/1, з.11/1, з.12/1, з.13/1, з.1 

AT1Р-2 
Загазованность на площадке H2S. 

ПДК (3 мг/м3) 
СГМ ЭРИС-110 AI 4-20 мА 3 

Закрытие  задвижек з.1Р/1, з.11/1, з.12/1, 

з.13/1, з.1 

PT11-1 
Линейное давление на выкидном 

трубопроводе 
Метран-150 AI 4-20 мА МПа 0,5…3,8 0…6 + 0,5 3,8 

Закрытие задвижек на фонтанной 

арматуре при минимальном давлении 0,5 

МПа и максимальном давлении 3,8 МПа 

з.11/1 Закрыта AUMA MATIC DI 24 DC 

з.11/1 Открыта AUMA MATIC DI 24 DC 

з.11/1 Дистанционный режим управления AUMA MATIC DI 24 DC 

з.11/1 Авария AUMA MATIC DI 24 DC 

з.11/1 Работа с ПДУ AUMA MATIC DI 24 DC Управление задвижкой з.11/1 с ПДУ 

з.11/1 Закрыть AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

При достижении минимального (0,5 МПа) или 

максимального (3,8 МПа) линейного 

давления на скважине 

При достижении порогов загазованности 

50% НКПР, 3 мг/м3 на территории куста и 

в АГЗУ. При пожаре 

з.11/1 Открыть AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

з.11/1 Стоп AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

з.11/2 Закрыта AUMA MATIC DI 24 DC 

з.11/2 Открыта AUMA MATIC DI 24 DC 

з.11/2 Дистанционный режим управления AUMA MATIC DI 24 DC 

з.11/2 Авария AUMA MATIC DI 24 DC 

з.11/2 Работа с ПДУ AUMA MATIC DI 24 DC Управление задвижкой з.11/2 с ПДУ 

з.11/2 Закрыть AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

При достижении минимального (0,5 МПа) или 

максимального (3,8 МПа) линейного 

давления на скважине 

При достижении порогов загазованности 

50% НКПР, 3 мг/м3 на территории куста и 

в АГЗУ. При пожаре 

з.11/2 Открыть AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

з.11/2 Стоп AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

з.11/3 Закрыта AUMA MATIC DI 24 DC 

з.11/3 Открыта AUMA MATIC DI 24 DC 
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ние) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

з.11/3 Дистанционный режим управления AUMA MATIC DI 24 DC 

з.11/3 Авария AUMA MATIC DI 24 DC 

з.11/3 Работа с ПДУ AUMA MATIC DI 24 DC Управление задвижкой з.11/3 с ПДУ 

з.11/3 Закрыть AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

При достижении минимального (0,5 МПа) или 

максимального (3,8 МПа) линейного 

давления на скважине 

При достижении порогов загазованности 

50% НКПР, 3 мг/м3 на территории куста и 

в АГЗУ. При пожаре 

з.11/3 Открыть AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

з.11/3 Стоп AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

ШУ УДЭ 

11 
Мониторинг УДЭ ЛСУ RS-485 

AT11-1 

Загазованность на площадке СН4. 

Порог 1 (20%НКПР), Порог 2 

(50%НКПР) 

СГМ ЭРИС-110 AI 4-20 мА 20 50 
Порог 2 (50%НКПР): Закрытие  задвижек 

з.1Р/1, з.11/1, з.12/1, з.13/1, з.1 

AT11-1 
Загазованность на площадке H2S. 

ПДК (3 мг/м3) 
СГМ ЭРИС-110 AI 4-20 мА 3 

Закрытие  задвижек з.1Р/1, з.11/1, з.12/1, 

з.13/1, з.1 

PT12-1 
Линейное давление на выкидном 

трубопроводе 
Метран-150 AI 4-20 мА МПа 0,5…3,8 0…6 + 0,5 3,8 

Закрытие задвижек на фонтанной 

арматуре при минимальном давлении 0,5 

МПа и максимальном давлении 3,8 МПа 

з.12/1 Закрыта AUMA MATIC DI 24 DC 

з.12/1 Открыта AUMA MATIC DI 24 DC 

з.12/1 Дистанционный режим управления AUMA MATIC DI 24 DC 

з.12/1 Авария AUMA MATIC DI 24 DC 

з.12/1 Работа с ПДУ AUMA MATIC DI 24 DC Управление задвижкой з.12/1 с ПДУ 

з.12/1 Закрыть AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

При достижении минимального (0,5 МПа) или 

максимального (3,8 МПа) линейного 

давления на скважине 

При достижении порогов загазованности 

50% НКПР, 3 мг/м3 на территории куста и 

в АГЗУ. При пожаре 

з.12/1 Открыть AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

з.12/1 Стоп AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

з.12/2 Закрыта AUMA MATIC DI 24 DC 

з.12/2 Открыта AUMA MATIC DI 24 DC 

з.12/2 Дистанционный режим управления AUMA MATIC DI 24 DC 

з.12/2 Авария AUMA MATIC DI 24 DC 

з.12/2 Работа с ПДУ AUMA MATIC DI 24 DC Управление задвижкой з.12/2 с ПДУ 

з.12/2 Закрыть AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

При достижении минимального (0,5 МПа) или 

максимального (3,8 МПа) линейного 

давления на скважине 

При достижении порогов загазованности 

50% НКПР, 3 мг/м3 на территории куста и 

в АГЗУ. При пожаре 

з.12/2 Открыть AUMA MATIC DO 24 DC + + +
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з.12/2 Стоп AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

з.12/3 Закрыта AUMA MATIC DI 24 DC 

з.12/3 Открыта AUMA MATIC DI 24 DC 

з.12/3 Дистанционный режим управления AUMA MATIC DI 24 DC 

з.12/3 Авария AUMA MATIC DI 24 DC 

з.12/3 Работа с ПДУ AUMA MATIC DI 24 DC Управление задвижкой з.12/3 с ПДУ 

з.12/3 Закрыть AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

При достижении минимального (0,5 МПа) или 

максимального (3,8 МПа) линейного 

давления на скважине 

При достижении порогов загазованности 

50% НКПР, 3 мг/м3 на территории куста и 

в АГЗУ. При пожаре 

з.12/3 Открыть AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

з.12/3 Стоп AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

ШУ УДЭ 

12 
Мониторинг УДЭ ЛСУ RS-485 

AT12-1 

Загазованность на площадке СН4. 

Порог 1 (20%НКПР), Порог 2 

(50%НКПР) 

СГМ ЭРИС-110 AI 4-20 мА 20 50 
Порог 2 (50%НКПР):Закрытие  задвижек 

з.1Р/1, з.11/1, з.12/1, з.13/1, з.1 

AT12-2 
Загазованность на площадке H2S. 

ПДК (3 мг/м3) 
СГМ ЭРИС-110 AI 4-20 мА 3 

Закрытие  задвижек з.1Р/1, з.11/1, з.12/1, 

з.13/1, з.1 

PT13-1 
Линейное давление на выкидном 

трубопроводе 
Метран-150 AI 4-20 мА МПа 0,5…3,8 0…6 + 0,5 3,8 

Закрытие задвижек на фонтанной 

арматуре при минимальном давлении 0,5 

МПа и максимальном давлении 3,8 МПа 

з.13/1 Закрыта AUMA MATIC DI 24 DC 

з.13/1 Открыта AUMA MATIC DI 24 DC 

з.13/1 Дистанционный режим управления AUMA MATIC DI 24 DC 

з.13/1 Авария AUMA MATIC DI 24 DC 

з.13/1 Работа с ПДУ AUMA MATIC DI 24 DC Управление задвижкой з.13/1 с ПДУ 

з.13/1 Закрыть AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

При достижении минимального (0,5 МПа) или 

максимального (3,8 МПа) линейного 

давления на скважине 

При достижении порогов загазованности 

50% НКПР, 3 мг/м3 на территории куста и 

в АГЗУ. При пожаре 

з.13/1 Открыть AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

з.13/1 Стоп AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

з.13/2 Закрыта AUMA MATIC DI 24 DC 

з.13/2 Открыта AUMA MATIC DI 24 DC 

з.13/2 Дистанционный режим управления AUMA MATIC DI 24 DC 

з.13/2 Авария AUMA MATIC DI 24 DC 

з.13/2 Работа с ПДУ AUMA MATIC DI 24 DC Управление задвижкой з.13/2 с ПДУ 

з.13/2 Закрыть AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

При достижении минимального (0,5 МПа) или 

максимального (3,8 МПа) линейного 

давления на скважине 

При достижении порогов загазованности 
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50% НКПР, 3 мг/м3 на территории куста и 

в АГЗУ. При пожаре 

з.13/2 Открыть AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

з.13/2 Стоп AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

з.13/3 Закрыта AUMA MATIC DI 24 DC 

з.13/3 Открыта AUMA MATIC DI 24 DC 

з.13/3 Дистанционный режим управления AUMA MATIC DI 24 DC 

з.13/3 Авария AUMA MATIC DI 24 DC 

з.13/3 Работа с ПДУ AUMA MATIC DI 24 DC Управление задвижкой з.13/3 с ПДУ 

з.13/3 Закрыть AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

При достижении минимального (0,5 МПа) или 

максимального (3,8 МПа) линейного 

давления на скважине 

При достижении порогов загазованности 

50% НКПР, 3 мг/м3 на территории куста и 

в АГЗУ. При пожаре 

з.13/3 Открыть AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

з.13/3 Стоп AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

ШУ УДЭ 

13 
Мониторинг УДЭ ЛСУ RS-485 Отключение насоса-дозатора при пожаре 

AT13-1 

Загазованность на площадке СН4. 

Порог 1 (20%НКПР), Порог 2 

(50%НКПР) 

СГМ ЭРИС-110 AI 4-20 мА 20 50 
Порог 2 (50%НКПР):Закрытие  задвижек 

з.1Р/1, з.11/1, з.12/1, з.13/1, з.1 

AT13-2 
Загазованность на площадке H2S. 

ПДК (3 мг/м3) 
СГМ ЭРИС-110 AI 4-20 мА 3 

Закрытие  задвижек з.1Р/1, з.11/1, з.12/1, 

з.13/1, з.1 

HLA13 
Световая сигнализация 

загазованности 20%НКПР 
ВС-3 DO 24 DC + + 

HLA13 

Свето-звуковая сигнализация 

загазованности 50%НКПР, ПДК 3 

мг/м3 

ВС-3 DO 24 DC + + 

ЗУ-1 

PT04-1 

Давление на выходе 

нефтегазосборного трубопровода 

с АГЗУ 

Метран-150 AI 4-20 мА МПа 0,5…3,8 0…6 + 0,5 3,8 
Закрытие задвижки з.1 при достижении 

пороговых значений давления L, N 

з.1 Закрыта AUMA MATIC DI 24 DC 

з.1 Открыта AUMA MATIC DI 24 DC 

з.1 Дистанционный режим управления AUMA MATIC DI 24 DC 

з.1 Авария AUMA MATIC DI 24 DC 

з.1 Закрыть AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

При достижении минимального (0,5 МПа) или 

максимального (3,8 МПа) линейного 

давления на выходе нефтегазосборного 

трубопровода. 

При достижении порогов загазованности 

50% НКПР, 3 мг/м3 на территории куста и 

в АГЗУ. При пожаре 

з.1 Открыть AUMA MATIC DO 24 DC + + + 

з.1 Стоп AUMA MATIC DO 24 DC + + +
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Аппаратурный блок АГЗУ 

СУ АГЗУ Мониторинг АГЗУ ЛСУ RS-485 Отключение вент. системы при пожаре 

Пожар на территории куста ОПС DI 24 DC 

Неисправность ОПС DI 24 DC 

Передача данных на верхний 

уровень 
Ethernet 

Открытие двери шкафа 

телемеханики 
DI 24 DC 

Наличие напряжения в шкафу DI 24 DC 

Емкость канализационная Е-3 

LT08-1 Уровень в емкости AI 4-20 мА м 0,3…1,92 + 0,3 1,9 
Остановка насоса при уровне L=0,3 м. 

Включение насоса при уровне H=1,9 м 

PGS08-1 Низкое давление ДМ2005Сг DI 24 DC м + 3,5 Остановка насоса при давлении L=3,5 м. 

PGS08-1 Высокое давление ДМ2005Сг DI 24 DC м + 5,0 Остановка насоса при давлении H=5,0 м. 

NS Насос включен/отключен DI 24 DC 

NS Включить насос DO 24 DC 

NS Отключить насос DO 24 DC 

AT08-1 

Загазованность на площадке СН4. 

Порог 1 (20%НКПР), Порог 2 

(50%НКПР) 

СГМ ЭРИС-110 AI 4-20 мА 20 50 
Порог 2 (50%НКПР):Закрытие  задвижек 

з.1Р/1, з.11/1, з.12/1, з.13/1, з.1 

AT08-2 
Загазованность на площадке. ПДК 

(3 мг/м3) 
СГМ ЭРИС-110 AI 4-20 мА 3 

Закрытие  задвижек з.1Р/1, з.11/1, з.12/1, 

з.13/1, з.1 

Блок дозирования ингибитора БР-

1 

ШУ БДР Мониторинг БДР ЛСУ RS-485 
Отключение вент. системы при пожаре. 

Отключение насоса-дозатора при пожаре. 

Емкость дренажная Е-1 

LT07-1 Уровень в емкости AI 4-20 мА м 0,3…1,9 

Узел запуска СОД 

AТ01-1 

Загазованность на площадке СН4. 

Порог 1 (20%НКПР), Порог 2 

(50%НКПР) 

СГМ ЭРИС-110 AI 4-20 мА 20 50 
Порог 2 (50%НКПР):Закрытие  задвижек 

з.1Р/1, з.11/1, з.12/1, з.13/1, з.1 

AТ01-2 
Загазованность на площадке. ПДК 

(3 мг/м3) 
СГМ ЭРИС-110 AI 4-20 мА 3 

Закрытие  задвижек з.1Р/1, з.11/1, з.12/1, 

з.13/1, з.1 

HLA01 
Световая сигнализация 

загазованности 20%НКПР 
ВС-3 DO 24 DC + + 

HLA01 

Свето-звуковая сигнализация 

загазованности 50%НКПР, ПДК 3 

мг/м3 

ВС-3 DO 24 DC + + 
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AT1Р-1… 

АТ01-2 

Загазованность на площадке СН4. 

Порог 1 (20%НКПР); 

Загазованность на площадке СН4. 

Порог 2 (50%НКПР); Неисправность 

канала загазованности СН4; 

Загазованность на площадке H2S. 

ПДК (3 мг/м3); Неисправность 

канала загазованности H2S 

СГМ ЭРИС-110 RS-485 
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TG11-1 - Диапазон измеряемой температуры рабочей среды – от +15°C до +60°C ТУ 311-00225621.160-96 г. Казань

TG13-1 Шкала прибора – 0…100°C; класс точности прибора – 1,0; 
TG04-1 резьба присоединительного штуцера М20x1,5

Давление 0…35,0 МПа

PG1Р-1, Манометр показывающий коррозионностойкий, штуцер радиальный,  МП4А-Кс-60 МПа-1,5-IP53 АО «Манотомь» шт 4 1,41 

PG11-1 - без фланца, предел измерения от 0 до 60 МПа, класс точности 1,5, IP53, ТУ 25-7329.002-96 г. Томск

PG13-1 резьба присоединительного штуцера М20х1,5

Давление 0,5…3,8 МПа

PG1Р-2, Манометр показывающий коррозионностойкий, штуцер радиальный, МП4А-Кс-6 МПа-1,5-IP53 АО «Манотомь» шт 5 2,41 

PG11-2 - без фланца, предел измерения от 0 до 6 МПа, класс точности 1,5, IP53, ТУ 25-7329.002-96 г. Томск

PG13-2 резьба присоединительного штуцера М20х1,5

PG04-1  
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Примечание 
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Давление 0,5…3,8 МПа

PT1Р-1, Датчик избыточного давления, Опр. лист 16453-17/01-1-АН.ОЛ1 шт 5 4,42 

PT11-1 - - диапазон измерения от 0 до 6 Мпа;

PT13-1 - выходной сигнал: 4-20мА;

PT04-1 - в комплекте с взрывозащищенным кабельным вводом,

с резьбой М20х1,5

Давление 3,5…5,0 МПа

PGS08-1 Манометр электроконтактный показывающий, штуцер радиальный, ДМ2005Сг1ExУХЛ1-6-VI АО «Манотомь» шт 1 3,44 

взрывозащищенный, без фланца, предел измерения от 0 до 6 МПа, г. Томск

класс точности 1,5, IP53, резьба присоединительного штуцера М20х1,5

Загазованность, метан

Система газоаналитическая в составе: Опр. лист 16453-17/01-1-АН.ОЛ3 компл. 6 5,45 
QY1Р-1, - измерительный канал СГМ Эрис-110; СГМ-110-A/D/ шт. 1 

QY11-1 - QY13-1 

QY01-1, QY08-1, 

AT1Р-1, - датчик загазованности ДГС Эрис-210 (метан) ДГС-210 шт. 1 
AT11-1 - AT13-1 

AT01-1, AT08-1 

Загазованность, сероводород

Система газоаналитическая в составе: Опр. лист 16453-17/01-1-АН.ОЛ2 компл. 6 7,46 
QY1Р-2, - измерительный канал СГМ Эрис-110; СГМ-110-A/D/ шт. 1 

QY11-2 - QY13-2 

QY01-2, QY08-2 

AT1Р-2, - датчик загазованности ДГС Эрис-210 (сероводород) ДГС-210 шт. 1 
AT11-2 - AT13-2 
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AT01-2, AT08-2 

Щиты и пульты 

Шкаф телемеханики ШТМ1 шт. 1 260 

Шкаф ПДУ Опр. Лист 16453-17_01-АН.ОЛ4 ООО «Горэлтех» шт. 4 20 

Электроаппараты 

HLA13, Сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный, =24В,  ВС-3-2СФ-Ж-К-ГС-24В-УК16-LO НПП "Сенсор" шт. 2 0,7 12,47 

HLA01 "желтый-красный"  г. Заречный

SB13, Пост управления серии MC ООО "АТЭКС-Электро" шт. 2 0,8 13,48 

SB01 1-кнопочный без фиксации 2нр  г. Санкт-Петербург

 Exd-кабельный ввод для кабеля ∅11,5 мм в металлорукаве

Ду 20 мм

Кабели и провода 

Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 м 2260 

Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 м 260 

Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 10х1,0 м 110 

Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 14х1,0 м 1410 

ТУ16.К01-37-2003

Кабель для сетей промышленного Ethernet категории 5e КВПЭфнг(А)-HF-5е 2х2х0,52  м 80 

групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением ТУ16.К99-014-2004

Кабель для промышленного интерфейса RS-485 КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6 м 410 

ТУ16.К99-025-2005
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Провод установочный ПВ3 1х4,0 «Ж-З» м 74 

ГОСТ 6323-79 

Кабельный ввод в составе:

Стальная рама G 6х1 окрашенная G006000000112  шт. 1 

Дополнительная рама GE 6х1 (200 мм) GE60001Д200 шт. 1 

Модуль RM 20w40 RM00120401000 шт. 18 

Модуль RM 30 RM00100301000 шт. 8 

Резино-метал. Зажим 120мм гальв. В комплекте ARW0001201018  шт. 1 

Стальная пластина 120 гальв. ASP0001200018  шт. 8 

Уплотнительная лента 15х6 ATS0015061000  шт. 2.5 

Материалы 

Металлорукав РЗ-ЦП 20 ООО «Элмастер»

Ду 20 мм ТУ 4833-024-01877509-02 г. Москва м 193 

Резьбовой крепежный элемент "металлорукав-короб" РКн-15  30

Труба водогазопроводная ВГП 25х2,8,м, ГОСТ 3262-75 ВГП 25х2,8,м, м 168 

KK13, КК01 Коробка клеммная серии МТ, материал полиэстер, IP66 MT P306.05-689 ООО "АТЭКС-Электро" шт. 2 

Кабельные вводы для кабеля ∅12,2 мм в металлорукаве Ду 25: г. Санкт-Петербург

 3 шт. (сторона В: 1 шт, сторона С: 1 шт, сторона D: 1 шт.),

 8 пружинных клемм

Монтажные изделия 

Лоток неперфорированный, L=2000 мм  ЗАО "ДКС"
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200(Ш)х100(В) 3510310HDZ  г. Москва шт. 170 22,8 

Крышка на лоток, L=2000 мм ЗАО "ДКС"

В=200 35514HDZ  г. Москва шт. 250 4,96 

Угол горизонтальный СРО 90 ЗАО "ДКС"

200х100 36043HDZ  г. Москва шт. 15 1,27 

Крышка к углу горизонтальному СРО 90 38004HDZ ЗАО "ДКС" шт. 15 0,69 

г. Москва

Полка кабельная оцинкованная, L=445 мм К1163цУТ1,5 Красноярский завод шт. 500 0,79 

 электромонтажных

изделий

Ответвитель Т-образный DPT 36163HDZ ЗАО "ДКС" шт. 10 1,86 

200(Ш)х100(В)  г. Москва

Крышка на ответвитель Т-образный DPT 38044HDZ ЗАО "ДКС" шт. 10 0,91 

г. Москва

Пластина для электрического контакта, PTCE 37501 ЗАО "ДКС" шт. 270 0,03 

г. Москва

Пластина соединительная ЗАО "ДКС"

GTO 100 37305HDZ г. Москва шт. 550 

Винт с квадратным подголовником M6x10 CM010610 ЗАО "ДКС" шт. 2500 
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г. Москва

Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6 CM100600  ЗАО "ДКС" шт. 2500 

г. Москва

Винт для обеспечения электрического контакта крышек, М5х8 CM030508 ЗАО "ДКС" шт. 2500 

г. Москва

Траншея Т-10 ТП А5-92-14 м 10 

Лента сигнальная ЛСЭ-150  м 10 

Z-образн.профиль L=2000 мм ZП НП-240 шт. 5 

ЗИП 

Термометр биметаллический показывающий коррозионностойкий ТБФ-221 АО "Теплоконтроль" шт 1 

Диапазон измеряемой температуры рабочей среды – от +15°C до +60°C ТУ 311-00225621.160-96 г. Казань

Шкала прибора – 0…100°C; класс точности прибора – 1,0; 
резьба присоединительного штуцера М20x1,5

Давление 0…35,0 МПа

Манометр показывающий коррозионностойкий, штуцер радиальный,  МП4А-Кс-60 МПа-1,5-IP53 АО «Манотомь» шт 1 

без фланца, предел измерения от 0 до 60 МПа, класс точности 1,5, IP53, ТУ 25-7329.002-96 г. Томск

резьба присоединительного штуцера М20х1,5

Давление 0,5…3,8 МПа

Манометр показывающий коррозионностойкий, штуцер радиальный, МП4А-Кс-6 МПа-1,5-IP53 АО «Манотомь» шт 1 
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без фланца, предел измерения от 0 до 6 МПа, класс точности 1,5, IP53, ТУ 25-7329.002-96 г. Томск

резьба присоединительного штуцера М20х1,5

Давление 0,5…3,8 МПа

Датчик избыточного давления, Опр. лист 16453-17/01-1-АН.ОЛ1 шт 1 

- диапазон измерения от 0 до 6 Мпа;

- выходной сигнал: 4-20мА;

- в комплекте с взрывозащищенным кабельным вводом,

с резьбой М20х1,5

Давление 3,5…5,0 МПа

Манометр электроконтактный показывающий, штуцер радиальный, ДМ2005Сг1ExУХЛ1-6-VI АО «Манотомь» шт 1 

взрывозащищенный, без фланца, предел измерения от 0 до 6 МПа, г. Томск

класс точности 1,5, IP53, резьба присоединительного штуцера М20х1,5

Загазованность, метан

Система газоаналитическая в составе: Опр. лист 16453-17/01-1-АН.ОЛ3 компл. 1 

- измерительный канал СГМ Эрис-110; СГМ-110-A/D/ шт. 1 

- датчик загазованности ДГС Эрис-210 (метан) ДГС-210 шт. 1 

Загазованность, сероводород

Система газоаналитическая в составе: Опр. лист 16453-17/01-1-АН.ОЛ2 компл. 1 

- измерительный канал СГМ Эрис-110; СГМ-110-A/D/ шт. 1 

- датчик загазованности ДГС Эрис-210 (сероводород) ДГС-210 шт. 1 

Электроаппараты 
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Сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный, =24В,  ВС-3-2СФ-Ж-К-ГС-24В-УК16-LO НПП "Сенсор" шт. 1 0,7 

"желтый-красный"  г. Заречный

Пост управления серии MC ООО "АТЭКС-Электро" шт. 1 0,8 

1-кнопочный без фиксации 2нр  г. Санкт-Петербург

 Exd-кабельный ввод для кабеля ∅11,5 мм в металлорукаве

Ду 20 мм
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Разраб. 06.19 

Обустройство   нефтяного 
месторождения.  Обустройство 
куста №1. Кустовая площадка 

Стадия Лист Листов 

Пров. 06.19 Р 1 4 

Н.контр. 06.19 

ГИП 06.19 

Обозначе-

ние кабеля 

Направление 

Направление по чертежам 

расположения 

Кабель, провод Металлорукав Труба 

Откуда Куда 
Марка, число жил, 

сечение 

Длина, м 

Марка, диаметр 
Длина, 

м 
Марка, диаметр 

Длина, 

м Проекти-

руемая 

Кол. 

используе-

мых жил 

Скважина № 1Р 

PT1P-1 
Датчик давления 

PT 1Р-1 

Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 120 2 МР Ду 258 3 Тр 25х2,8 7 

з.1Р/1-1 
Электропривод  AUMA 

задвижки   
ПДУ 1Р КВВГЭнг(А)-LS 14х1,0 120 10 МР Ду 25 6 Тр 25х2,8 7 

з.1Р/2-1 
Электропривод  AUMA 

задвижки   
ПДУ 1Р КВВГЭнг(А)-LS 14х1,0 120 10 МР Ду 25 6 Тр 25х2,8 7 

з.1Р/3-1 
Электропривод  AUMA 

задвижки   
ПДУ 1Р КВВГЭнг(А)-LS 14х1,0 120 10 МР Ду 25 6 Тр 25х2,8 7 

з.1Р/1-2  ПДУ 1Р 
Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 14х1,0 10 10 МР Ду 25 2 

з.1Р/2-2  ПДУ 1Р 
Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 14х1,0 10 10 МР Ду 25 2 

з.1Р/3-2  ПДУ 1Р 
Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 14х1,0 10 10 МР Ду 25 2 

УДЭ 1Р ШУ УДЭ 1Р 
Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6 120 2 МР Ду 25 3 Тр 25х2,8 4 

АТ1P-1 
Датчик загазованности 

АТ1Р-1 

Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 120 3 МР Ду 25 3 

АТ1P-2 
Датчик загазованности 

АТ1Р-2 

Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 120 3 МР Ду 25 3 

Скважина № 11 

PT11-1 
Датчик давления 

PT 11-1 

Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 120 2 МР Ду 25 3 Тр 25х2,8 7 

з.11/1-1 
Электропривод  AUMA 

задвижки   
ПДУ 11 КВВГЭнг(А)-LS 14х1,0 120 10 МР Ду 25 6 Тр 25х2,8 7 

з.11/2-1 
Электропривод  AUMA 

задвижки   
ПДУ 11 КВВГЭнг(А)-LS 14х1,0 120 10 МР Ду 25 6 Тр 25х2,8 7 

з.11/3-1 
Электропривод  AUMA 

задвижки   
ПДУ 11 КВВГЭнг(А)-LS 14х1,0 120 10 МР Ду 25 6 Тр 25х2,8 7 
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2 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Обозначе-

ние кабеля 

Направление 

Направление по чертежам 

расположения 

Кабель, провод Металлорукав Труба 

Откуда Куда 
Марка, число жил, 

сечение 

Длина, м 

Марка, диаметр 
Длина, 

м 
Марка, диаметр 

Длина, 

м Проекти-

руемая 

Кол. 

используе-

мых жил 

Скважина № 11 

з.11/1-2  ПДУ 11 
Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 14х1,0 10 10 МР Ду 25 2 

з.11/2-2  ПДУ 11 
Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 14х1,0 10 10 МР Ду 25 2 

з.11/3-2  ПДУ 11 
Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 14х1,0 10 10 МР Ду 25 2 

УДЭ 11 ШУ УДЭ 11 
Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6 120 2 МР Ду 25 3 Тр 25х2,8 4 

АТ11-1 
Датчик загазованности 

АТ11-1 

Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 120 3 МР Ду 25 3 

АТ11-2 
Датчик загазованности 

АТ11-2 

Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 120 3 МР Ду 25 3 

Скважина № 12 

PT12-1 
Датчик давления 

PT 12-1 

Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 90 2 МР Ду 25 3 Тр 25х2,8 7 

з.12/1-1 
Электропривод  AUMA 

задвижки   
ПДУ 12 КВВГЭнг(А)-LS 14х1,0 90 10 МР Ду 25 6 Тр 25х2,8 7 

з.12/2-1 
Электропривод  AUMA 

задвижки   
ПДУ 12 КВВГЭнг(А)-LS 14х1,0 90 10 МР Ду 25 6 Тр 25х2,8 7 

з.12/3-1 
Электропривод  AUMA 

задвижки   
ПДУ 12 КВВГЭнг(А)-LS 14х1,0 90 10 МР Ду 25 6 Тр 25х2,8 7 

з.12/1-2  ПДУ 12 
Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 14х1,0 10 10 МР Ду 25 2 

з.12/2-2  ПДУ 12 
Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 14х1,0 10 10 МР Ду 25 2 

з.12/3-2  ПДУ 12 
Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 14х1,0 10 10 МР Ду 25 2 

УДЭ 12 ШУ УДЭ 12 
Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6 70 2 МР Ду 25 3 Тр 25х2,8 4 

АТ12-1 
Датчик загазованности 

АТ12-1 

Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 90 3 МР Ду 25 3 

АТ12-2 
Датчик загазованности 

АТ12-2 

Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 90 3 МР Ду 25 3 
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3 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Обозначе-

ние кабеля 

Направление 

Направление по чертежам 

расположения 

Кабель, провод Металлорукав Труба 

Откуда Куда 
Марка, число жил, 

сечение 

Длина, м 

Марка, диаметр 
Длина, 

м 
Марка, диаметр 

Длина, 

м Проекти-

руемая 

Кол. 

используе-

мых жил 

Скважина № 13 

PT13-1 
Датчик давления 

PT 13-1 

Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 90 2 МР Ду 25 3 Тр 25х2,8 7 

з.13/1-1 
Электропривод  AUMA 

задвижки   
ПДУ 13 КВВГЭнг(А)-LS 14х1,0 90 10 МР Ду 25 6 Тр 25х2,8 7 

з.13/2-1 
Электропривод  AUMA 

задвижки   
ПДУ 13 КВВГЭнг(А)-LS 14х1,0 90 10 МР Ду 25 6 Тр 25х2,8 7 

з.13/3-1 
Электропривод  AUMA 

задвижки   
ПДУ 13 КВВГЭнг(А)-LS 14х1,0 90 10 МР Ду 25 6 Тр 25х2,8 7 

з.13/1-2  ПДУ 13 
Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 14х1,0 10 10 МР Ду 25 2 

з.13/2-2  ПДУ 13 
Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 14х1,0 10 10 МР Ду 25 2 

з.13/3-2  ПДУ 13 
Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 14х1,0 10 10 МР Ду 25 2 

УДЭ 13 ШУ УДЭ 13 
Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6 70 2 МР Ду 25 3 Тр 25х2,8 4 

АТ13-1 
Датчик загазованности 

АТ13-1 

Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 90 3 МР Ду 25 3 

АТ13-2 
Датчик загазованности 

АТ13-2 

Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 90 3 МР Ду 25 3 

HLA13 
Светозвуковое табло 

HLA13 

Клеммная коробка 

КК13 
КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 5 6 МР Ду 25 2 

SB13 Кнопочный пост SB13 
Клеммная коробка 

КК13 
КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 5 4 МР Ду 25 2 

КК13 
Клеммная коробка 

КК13 

Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 90 4 МР Ду 25 2 

СОД 

HLA01 
Светозвуковое табло 

HLA01 

Клеммная коробка 

КК01 
КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 10 6 МР Ду 25 2 

SB01 Кнопочный пост SB01 
Клеммная коробка 

КК01 
КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 10 4 МР Ду 25 2 

КК01 
Клеммная коробка 

КК01 

Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 140 4 МР Ду 25 2 

АТ01-1 
Датчик загазованности 

АТ01-1 

Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 140 3 МР Ду 25 3 

АТ01-2 
Датчик загазованности 

АТ01-2 

Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 140 3 МР Ду 25 3 
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Обозначе-

ние кабеля 

Направление 

Направление по чертежам 

расположения 

Кабель, провод Металлорукав Труба 

Откуда Куда 
Марка, число жил, 

сечение 

Длина, м 

Марка, диаметр 
Длина, 

м 
Марка, диаметр 

Длина, 

м Проекти-

руемая 

Кол. 

используе-

мых жил 

Трубопровод после ЗУ-1 

PT04-1 
Датчик давления 

PT 04-1 

Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 30 2 МР Ду 25 3 Тр 25х2,8 10 

з.1-1 
Электропривод  AUMA 

задвижки   

Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 14х1,0 30 10 МР Ду 25 3 Тр 25х2,8 10 

Установка замерная ЗУ-1 

ЗУ-1 СУ АГЗУ 
Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6 10 2 

Емкость подземная Е-3 

LT08 
Датчик уровня Е-3 

LT08-1 

Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 120 2 МР Ду 25 3 Тр 25х2,8 5 

PGS08 

Электроконтактный 

манометр 

PGS08-1 

Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 120 3 МР Ду 25 3 Тр 25х2,8 5 

АТ08-1 
Датчик загазованности 

АТ08-1 

Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 140 3 МР Ду 25 3 

АТ08-2 
Датчик загазованности 

АТ08-2 

Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 140 3 МР Ду 25 3 

Н-1 
Щит управления насо-

сом емкости 

Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 10х1,0 110 3 МР Ду 25 2 

Емкость подземная Е-1 

LT07-1 
Датчик уровня Е-1 

LT07-1 

Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 150 2 МР Ду 25 3 Тр 25х2,8 10 

Блок дозирования ингибитора  БР-1 

БР-1 ШУ БДР 
Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6 20 2 МР Ду 25 2 

Аппаратурный блок АГЗУ 

ПС-1 
Прибор пожарной сиг-

нализации 

Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 10 2 

ПС-2 
Прибор пожарной сиг-

нализации 

Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 
КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 10 2 

КТП-6/0,4 

Eth1 ТП1 
Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 

КВПЭфнг(А)-HF-5e 

2х2х0,52 
40 2 МР Ду 25 3 

Eth2 ТП2 
Аппаратурный блок 

Шкаф ШТМ 1 

КВПЭфнг(А)-HF-5e 

2х2х0,52 
40 2 МР Ду 25 3 



№
п/п.

Ед.
изм

1 шт.

2 шт.

3 шт.

4 шт.

5 шт.

6 шт.

7 шт.

8 шт.

9 шт.

10 м

11 м

14 м

16 м

17

м

19 шт.

20 шт.

Изм Кол. Лист №док Подп. Дата
Разраб. 06.19 Стадия
Проверил 06.19 Р

Н.контроль 06.19
ГИП 06.19

16453-17_01-1-АН.ВР.xls Формат А4

Листов
1 2

И
нв

. №
 п
од
л. Ведомость объемов работ. 

Обустройство  нефтяного 
месторождения

Лист

шт. 15

П
од
п.

 и
 д
ат
а

Вз
ам

. и
нв

. № Монтаж крышки лотка, В=200 250

Монтаж уголка, 200х100 15

21 Монтаж крышки уголка

410

18 Монтаж лотка, L=3000 мм, 200(Ш)х100(В) шт. 170

Прокладка кабеля для промышленного интерфейса RS-485

КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6

м 1410

Прокладка кабеля для сетей Ethernet КВПЭфнг(А)-HF-5е 80

м 260

Прокладка кабеля контрольного КВВГЭнг(А)-LS 10х1,0 110

15

С
ог
ла
со
ва
нн
о:

13 Прокладка кабеля контрольного КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0

Прокладка кабеля контрольного КВВГЭнг(А)-LS 14х1,0

4х2х0,52

Монтаж установочного провода 1х4,0 74

12 Прокладка кабеля контрольного КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 м 2260

Монтаж коробки клемной 2

Монтаж металлорукава Ду=25 мм 193

Прокладка кабеля

Монтаж крепежного элемента "металлорукав-короб" РКн-25 30

Монтаж поста управления 2

Монтаж газоанализаторов воздушной среды 12

Монтаж сигнализатора светозвукового 2

Монтаж датчика давления, резьба М20x1,5 2

Монтаж термометра биметаллического, резьба М20x1,5 5

Монтаж манометра показывающего, резьба М20x1,5 9

Монтаж манометра электроконтактного, резьба М20x1,5 1

Наименование Количество Примечание

Монтаж оборудования



№
п/п.

Ед.
изм

22 шт.

23 шт.

24 шт.

25 шт.

26 шт.

27 м3

28 м3

29 м3

30 м

31 м

32 шт.

33 шт.

34 шт.

35 шт.

36 шт.

37 шт.

38 шт.

39 шт.

40 шт.

41 шт.

42 шт.

Изм Кол. Лист №док Подп. Дата

16453-17_01-1-АН.ВР.xls Формат А4

2И
нв

. №
 п
од
л.

Лист

П
од
п.

 и
 д
ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Ввод кабеля в 14х1,0 здание, щит 50

Ввод кабеля в 2х2х0,52 здание, щит 12

Ввод кабеля в 7х1,0 здание, щит 12

Ввод кабеля в 10х1,0 здание, щит 2

2х2х0,52

Ввод кабеля в 4х1,0 здание, щит 42

Разделка и подключение концов контрольного кабеля 14х1,0 500

Разделка и подключение концов контрольного кабеля 28

Разделка и подключение концов контрольного кабеля 7х1,0 56

Разделка и подключение концов контрольного кабеля 10х1,0 6

Монтаж Z-образн.профиль L 2000 мм 5

Разделка и подключение концов контрольного кабеля 4х1,0 112

Монтаж ленты сигнальной ЛСЭ-150 10

Монтаж трубы ВГП 25х2,8,м 168

Обратная засыпка траншеи грунтом 2,4

Объем песка, засыпаемый в траншею 1,2

Монтаж пластины соединительной GTO 100 550

Рытье траншеи вручную 3,6

Монтаж крышки ответвителя Т-образного DPT 10

Монтаж пластины для электрического контакта 270

Наименование Количество Примечание

Монтаж полки кабельной, L=445 мм 500

Монтаж ответвителя Т-образного DPT, 200(Ш)х100(В) 10
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Изм. 
Разработал 

Лист № док. Подп. Дата 

Проверил 

Н.контр 
ГИП 

06.19 
06.19 

06.19 
06.19 

Обустройство В\ нефтяного 
месторождения. Обустройство 

куста №1 

Стадия 
Р 

Лист Листов
1

Формат А4 

Опросный лист для выбора датчика давления 

Общая информация 

Позиция прибора РТ1Р-1, РТ11-1…РТ13-1, РТ04-1 

Место установки Фонтанная арматура 

Объект установки Куст скважин №1 

Количество, шт. 5 

Параметры измеряемой и окружающей среды 

Измеряемая среда Нефтяная эмульсия 

Плотность среды, кг/м3 812,2 

Диапазон температуры измеряемой среды, °С +10…+45
Допустимая температура окружающей среды, 
°С 

-53…+34

Давление измеряемой среды, МПа 0,5…3,8 

Дополнительные параметры - 

Требования к прибору 

Измеряемый параметр Избыточное давление 

Марка прибора Определяется поставщиком 

Выходной сигнал Токовый 4-20 мА+HART 

Присоединение к процессу На отборе М20х1,5 (внеш.резьба) 

Вид взрывозащиты Искробезопасная электрическая цепь 

Степень защиты от пыли и влаги, IP Не менее 65 

Кабельный ввод, резьбовое соединение М20х1,5 
Под кабель Ду=11мм в МРПИ15, 
Взрывозащищенный 

Встроенный индикатор Нет 

Термочехол Пассивный (не электрообогреваемый) 

Бобышка Нет 

Вентильный блок Да, трехходовой 

Межповерочный интервал Не менее 5 лет 

Дополнительные требования 
Коррозионная стойкость к рабочей среде с 
содержанием сероводорода до 0,73% 

Примечание: На момент поставки все средства измерения должны быть поверены в 
соответствии с законом РФ «Об обеспечении единства измерений, утв. 26.06.08, №102 ФЗ, 
должны иметь действующие свидетельства о поверке, свидетельство об утверждении типа 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Срок действия 
свидетельств о поверке должен быть не менее 1/2 межповерочного интервала на момент 
получения оборудования заказчиком. Указанные документы, а также описание средства 
измерений и методика поверки, заверенные печатью поставщика должны входить в 
комплект поставки в обязательном порядке.  



Обустройство  нефтяного 
месторождения. Обустройство 

куста №1 

Опросный лист для выбора датчика давления 

Общая информация 

Позиция прибора РТ1Р-1, РТ11-1...РТ13-1, РТ04-1

Место установки Фонтанная арматура 

Объект установки Куст скважин №1 

Количество, шт. 5 

Параметры измеряемой и окружающей среды 

Измеряемая среда Нефтяная эмульсия 

Плотность среды, кг/м
3 

812,2 

Диапазон температуры измеряемой среды, °С +10…+45

Допустимая температура окружающей среды, 

°С 
-53…+34

Давление измеряемой среды, МПа 0,5…3,8 

Дополнительные параметры - 

Требования к прибору 

Измеряемый параметр Избыточное давление 

Марка прибора Определяется поставщиком 

Выходной сигнал Токовый 4-20 мА+HART 

Присоединение к процессу На отборе М20х1,5 (внеш.резьба) 

Вид взрывозащиты Искробезопасная электрическая цепь 

Степень защиты от пыли и влаги, IP Не менее 65 

Кабельный ввод, резьбовое соединение М20х1,5 Под кабель Ду=11мм в МРПИ15 

Встроенный индикатор Нет 

Термочехол Пассивный (не электрообогреваемый) 

Бобышка Нет 

Вентильный блок Да, трехходовой 

Межповерочный интервал Не менее 5 лет 

Дополнительные требования 
Коррозионная стойкость к рабочей среде с 

содержанием сероводорода до 0,73% 

Примечание: На момент поставки все средства измерения должны быть поверены в 

соответствии с законом РФ «Об обеспечении единства измерений, утв. 26.06.08, №102 ФЗ, 

должны иметь действующие свидетельства о поверке, свидетельство об утверждении типа 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Срок действия 

свидетельств о поверке должен быть не менее 1/2 межповерочного интервала на момент 

получения оборудования заказчиком. Указанные документы, а также описание средства 

измерений и методика поверки, заверенные печатью поставщика должны входить в 

комплект поставки в обязательном порядке.  
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